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	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ  - БУРГАС


ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

Предмет на настоящата поръчка: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици и конвектори“.
Място на изпълнение на поръчката: 
1. За конвекторите - административната сграда на ТП на НОИ - Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. “Стефан Стамболов” № 126;
2. За климатиците - филиал на ТП на НОИ – Бургас в гр. Карнобат, адрес: гр. Карнобат, ул. “Граф Игнатиев” № 2.
Срок на изпълнение на поръчката: 37 (тридесет и седем) месеца, в който са включени: 

1. Срок за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената техника – 1 (един) месец, считано от датата на влизане в сила на сключения договор;

2. Срок за гаранционна поддръжка на доставената техника и извършените услуги по монтаж – 36 (тридесет и шест) месеца, считано от подписване на приемо-предавателния протокол за пускане в експлоатация на климатичната техника.
Максималната прогнозна стойност на поръчката не може да надхвърля 13 600.00 (тринадесет хиляди и шестотин) лева без ДДС. 

Срок на валидност на офертата - не по-малко от 3 (три) месеца, считано от крайната дата за подаване на офертите.
Технически характеристики и изисквания към климатичната и вентилационна техника:
	№ по ред
	Наименование
	Мярка
	Количество

	I. Доставка на вентилаторни конвектори

	1.
	Вентилаторен конвектор за открит монтаж, комплект с:

- един топлообменник вода/въздух, вана за кондензат;

- вентилатор с трискоростен двигател, филтър за въздух, кожух;

- крачета за монтаж на под;

- вградено електронно табло за управление с термостат и превключвател на оборотите на вентилатора;

- отоплителна мощност минимум Qот=2800W при средна скорост на вентилатора и топлоносител вода с температура 70/60°С и температура на помещението 22°С;

- пълна охладителна мощност минимум Qохл=1200W при средна скорост на вентилатора и при студоносител вода с температура 7/12°С и температура на помещението 27°С;

- дебит на въздуха при средна скорост до 250m3/h;

- ниво на звуково налягане при средна скорост до 40dB(А);

- приблизителни габаритни размери Д/Ш/В – 774/226/564 mm. 
	брой
	15

	II. Монтажни работи на вентилаторни конвектори

	1.
	Изпразване на инсталацията с последващо пълнене и обезвъздушаване.
	брой
	1

	2.
	Демонтаж на съществуващи вентилаторни конвектори, на чиито места ще бъдат поставени новите.
	брой
	15

	3*.
	Подов монтаж на вентилаторен конвектор. 
	брой
	15

	4.
	Обвръзка на конвектора към тръбопровод за топлоносител със спирателна арматура и изолиране на връзките и крановете. 
	брой
	15

	5.
	Обвръзка на конвектора към тръбопровод за конденз и изолиране на връзките. 
	брой
	15

	6.
	Монтиране на автоматичен обезвъздушител с вентил за ръчно обезвъздушване на конвектора на осми етаж. 
	брой
	1

	III. Доставка на климатична техника за стенен монтаж за две работни помещения с параметри:

	1.
	Технически характеристики:

- инверторни климатици с мощност 12 000 BTU;

- енергиен клас минимум А+ на охлаждане и отопление;

- електрическо захранване – 220-240V/50Hz;

- отоплителна мощност минимум Qот=3.5kW;

- пълна охладителна мощност минимум Оохл=3,15kW;
- сезонен коефициент на трансформация в режим на отопление „SCOP” – минимум 4.3;
- сезонен коефициент на трансформация в режим на охлаждане „SEER” – минимум 6.2
- дебит на въздуха на вътрешното тяло на системата до 7м3/мин;
- ниво на звуково налягане на вътрешното тяло на ниска скорост - до 25dB(А);

- да са заредени с хладилен агент R-410а; R-407; R-32 или еквивалентен, отговарящ на следните изисквания:
- да отговаря на съвременните европейски изисквания за екологична чистота, енергийна ефективност и да бъде напълно безопасен за здравето на човека и безвреден за озоновия слой;
- да е с разрешен за внос и да не подлежи на предстояща забрана;
- да е с утвърдено присъствие на българския пазар;
- да има осигурени складови наличности с оглед лесна поддръжка за частично допълнително зареждане или пълна подмяна;
	брой
	2

	IV. Монтажни работи на климатична техника

	1.
	Извършване на демонтаж на съществуваща климатична техника. Демонтажът е за сметка на Изпълнителя.
	брой
	1

	2.
	Извършване на стенен монтаж на доставената климатична техника, в съответствие с условията (дължина на тръбен път, дължина на захранващ кабел и др.) за съответното помещение.            
	брой
	2


*При извършване на дейността по т. 3 от раздел II следва да се има предвид, че поради невъзможността конвекторите да бъдат закрепени за стена, Изпълнителят следва да осигури тяхното неподвижно и стабилно закрепване за пода, без това да възпрепятства нормалното им функциониране и обслужване.
Изисквания за доставката и монтажа вентилаторните конвектори:
Местата за монтаж на конвекторите ще се определят от Възложителя и ще се извърши през почивните дни на служителите на ТП на НОИ - Бургас. 
Предлаганият от участниците гаранционен срок не може да бъде по-малък от определения от съответния производител на климатичната техника. 

Срокът за реакция по време на гаранционното поддържане в посочения гаранционен срок следва да бъде в рамките на 1 (един) работен ден при подадена заявка от Възложителя.
Отстраняването на повреди на предлаганата техника по време на посочения гаранционен срок е за сметка на Изпълнителя, освен ако бъде установено, че неизправността е по вина на Възложителя, като Възложителят указва и подходящ срок за отстраняване на повредата, посочен в приемо-предавателния протокол. 

При отстраняване на повредата да бъдат влагани само оригинални резервни части, материали и консумативи, като избраният за Изпълнител участник поема и гаранцията на вложените резервни части, материали и консумативи, като гаранционният им срок е определен от съответния производител (но не по-малко от 12 месеца). При невъзможност за възстановяване на техниката – същата ще бъде заменена с нова, напълно съответстваща на техническото предложение от офертата на съответния участник.  
Приемане на доставката и монтажа на конвекторите ще се извърши по следния начин:

1. Извършване на тестване и въвеждане в експлоатация.

2. Направа на 72-часова проба.

3. Подписване на приемо-предавателен протокол.

4.  Издаване на протокол от Изпълнителя на обществената поръчка за проведен инструктаж на представител на Възложителя за условията за правилна и безопасна експлоатация на съоръженията и предоставяне на инструкция на български език.
Изисквания за доставката и монтажа на климатична техника:
Мястото за монтаж на климатиците ще се определят от Възложителя и ще се извърши в работно време на служителите на ТП на НОИ – филиал Карнобат. 
1. Климатичната техника трябва да отговаря на утвърдените на територията на Република България стандарти за качество - български държавни стандарти и въвеждащи европейски стандарти за качество или съответни еквиваленти.

2. Климатичната техника трябва да отговаря на нормативните изисквания за пожарна безопасност.
3. 
Доставката и монтажът на климатична техника се осъществява със собствен транспорт на адреса, посочен от Възложителя: гр. Карнобат, ул. “Граф Игнатиев” № 2, етаж 2. Изпълнителят, осигурява за своя сметка необходимите материали, инструменти, оборудване, механизация, техника и съоръжения за достъп.
4. Климатичната техника да е фабрично нова, да не е използвана.

5. Приемането на климатична техника, извършеният монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация се осъществява с двустранен приемо-предавателен протокол.

6. Изпълнителят провежда инструктаж на представител на Възложителя за начина на работа и за правилна и безопасна експлоатация на климатиците.

7. Изпълнителят предоставя на Възложителя документи, доказващи гаранционните срокове на доставената климатична техника (декларация за съответствие, инструкция за експлоатация и др. п.)
8. Съблюдаване целостта и оформлението на фасадата на сградата и извършване естетическо оформление на отворите във фасадите.

9. Обединяване на вътрешната тръбна разводка в пакет и полагане в кабелен канал съвместно с кондензопровода, като заустването му се извърши на място, съгласувано с Възложителя.
10. Инсталация и въвеждане в експлоатация на монтираната климатична техника. Пусково-накладъчни работи, включително извършване на съответни настройки и тестване, необходими за въвеждане на техниката в експлоатация.
При установена повреда на доставената и монтирана климатична техника в гаранционния срок Възложителят прави писмени рекламации пред Изпълнителя (по факс, електронна поща или лицензиран пощенски оператор), като иска тяхното отстраняване за сметка на Изпълнителя в срок от 3 (три) работни дни от получаване на рекламационното писмо за несъответствията.

Изпълнителят отстранява повредата на климатичната техника за своя сметка, освен ако бъде установено, че неизправността е по вина на Възложителя. 

При отстраняване на повредата следва да бъдат влагани само нови резервни части, материали и консумативи. Изпълнителят поема и гаранцията на вложените резервни части, материали и консумативи, като гаранционният им срок е определеният от съответния производител, но не по-малко от 12 месеца. При невъзможност за възстановяване на съответната климатична техника, същата ще бъде заменена с нова, напълно съответстваща по вид, количество и качество.
Всички разходи за труд, части, материали, консумативи, транспорт, поддържане на екип за реакция и ремонт и др. по време на обслужването и профилактиката на климатичната техника в рамките на гаранционния срок са за сметка на Изпълнителя.


