ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Дейности по извънгаранционната поддръжка и периодична профилактика на дизелгенератор, модел Р150E, комплект с АВР модел ATI 630 производство на фирма FG Wilson (Engineering) Ltd. - Великобритания, намиращи се в ТП на НОИ гр. Стара Загора
	№
	Описание на дейностите
	Срок за изпълнение

	
	
	На всеки 3 месецa
	На всеки 12 месеца или 250 раб. часа

	1.
	Проверка на нивото на антифриза.
Доливане при необходимост.
	Х
	

	2.
	Подмяна на антифриза.
	
	Х

При необходимост или 500 раб. часа

	3.
	Проверка на състоянието на ремъците.
Подмяна при необходимост.
	Х
	

	4.
	Подмяна на горивния филтър.
	
	Х

	5.
	Източване на кондензирана вода от въздушния, горивния филтър и ауспуха.
	Х
	

	6.
	Проверка на нивото на маслото.
Доливане при необходимост.
	Х
	

	7.
	Проверка на налягането на маслото.
	Х
	

	8.
	Проверка за запрашеност във въздушния филтър.
	Х
	

	9.
	Почистване или подмяна на въздушния филтър.
	
	Х

	10.
	Проверка за запрашеност в алтернатора и почистване при необходимост. 
	Х
	

	11.
	Подмяна на маслото в двигателя.
	
	Х

	12.
	Подмяна на масления филтър.
	
	Х

	13.
	Проверка на контролните лампи.
Подмяна при необходимост.
	Х
	

	14.
	Проверка на клемните връзки. Подмяна при необходимост.
	Х
	

	15.
	Проверка на батерията и клемите.
Подмяна при необходимост.
	Х
	

	16.
	Проверка за разлив на нафта и масло в легена на дизелгенератора и почистване при необходимост.
	Х
	

	17.
	Проверка на табло АВР и настройки.
	Х
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Дейности по следгаранционната поддръжка и периодична профилактика на статична, трифазна, on-line double conversion UPS система, модел SP 60 – 2 бр., производство на фирма GE Consumer & Industrial SA - Швейцария, намиращи се в ТП на НОИ гр. Стара Загора

	№ по ред
	Описание на дейностите
	Срок за изпълнение

	
	
	При всяко посещение, веднъж на 

3 месеца
	На всеки 6 месеца
	На всеки 12 месеца

	1.
	Тест на батериите.
	Х
	
	

	2.
	Калибриране на батериите.
	
	Х
	

	3.
	Проверка на състоянието на клемните връзки.
Подмяна при необходимост.
	Х
	
	

	4.
	Проверка на състоянието на батериите и подмяна при нужда
	Х
	
	

	5.
	Проверка на състоянието на вентилаторите и подмяна при нужда
	Х
	
	

	6.
	Цялостно почистване на системата от прах и други отлагания
	
	Х
	

	7.
	Подмяна на филтърни елементи (при наличие)
	
	Х
	

	8.
	Проверка за паралелна работа и софтуерна настройка
	
	Х
	

	9.
	Проверка на софтуера и актуализиране при нужда
	
	
	Х

	10.
	Проверка изправността на изнесени сигнализатори и табла
	
	Х
	



